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VDI 3813 Blatt 2 Anmerkung: 1) Zuordnung gemäß Schalenmodell VDI 3813-1 Kap. 5 4) Beleuchtung: REL = Relais, DIM = Dimmer, STE = 1-10V, DAL = DALI
S = Segment, R = Raum, B = Bereich, G = Gebäude Sonnensch.: 230 = 230VAC, 24 = 24VDC, SMI = SMI

RA-Funktionsliste 2) Anschlussortbezeichnung frei wählbar, z.B.: Antriebe: 2P = 2-Punkt, 3P = 3-Punkt, STE = 0-10V
DV: Deckenverteiler, BV: Bodenverteiler, UV: Unterverteilung, Sonstiges: BUS = Bussystem, FUNK = Funkschnittstelle, DE = Digitaleingang,
UP: Unterputz, DE: Deckeneinbau, DA: Deckenaufbau AE = Analogeingang, DA = Digitalausgang, AA = Analogausgang

3) z.B. Kalender, Zeitplan, Trend-Aufzeichnung, Ereignisaufz.
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VDI 3813 Blatt 2 Anmerkung: 1) Zuordnung gemäß Schalenmodell VDI 3813-1 Kap. 5 4) Beleuchtung: REL = Relais, DIM = Dimmer, STE = 1-10V, DAL = DALI
S = Segment, R = Raum, B = Bereich, G = Gebäude Sonnensch.: 230 = 230VAC, 24 = 24VDC, SMI = SMI

RA-Funktionsliste 2) Anschlussortbezeichnung frei wählbar, z.B.: Antriebe: 2P = 2-Punkt, 3P = 3-Punkt, STE = 0-10V
DV: Deckenverteiler, BV: Bodenverteiler, UV: Unterverteilung, Sonstiges: BUS = Bussystem, FUNK = Funkschnittstelle, DE = Digitaleingang,
UP: Unterputz, DE: Deckeneinbau, DA: Deckenaufbau AE = Analogeingang, DA = Digitalausgang, AA = Analogausgang

3) z.B. Kalender, Zeitplan, Trend-Aufzeichnung, Ereignisaufz.
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Datenpunkte Abschnitt 9
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1 2 3 4 1 2 3 4

R S S R R S S S R R R R R R R S S R R R R R R

1
2 G
3 G
4 G 1
5 G 1
6 B
7 G
8 G
9 B 1 1

10 R 1 1 7.1 aus Managementsys.
11
12 R DE BUS 1 1 1 2 7.1 Helligkeit, Präsenz
13 R UP BUS 1 1 1 2 7.1 Sollwert, Istwert
14 R UP BUS 2
15 R UP BUS 1
16 R 1 4.2 an DDC übergeben
17 R 1 4.2 an DDC übergeben
18
19 S DV DE 1 1
20 S DV DE 1 1
21 S DV 2P 1 1
22 S DV 2P 1 1
23 S DV DAL 1 1 1
24 S DV REL 1 1 1
25 S DV 24V 1 1 1
26 S DV SMI 1 1 1 1 2 7.1 Position, Winkel
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30
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Summe Bereiche 3
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Rev. 2 Blatt-Nr.:      1
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Beispielprojekt BürogebäudeVDI e.V.
VDI-Platz 1
40468 Düsseldorf

Name Geprüft
10-09-07 JSP

Gebäude-/bereichsbez. DP
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Gebäude

Summe Räume

Summe Segmente

87

A Sonnenstand - Azimuth

Spalte
Zuordnung 1)

653

Zentrale Sollwertvorgabe

B Sonnenstand - Elevation
C Energieniveau Büroräume
E Reglerfunktion
F Jalousiestellung Automatik

J Außenhelligkeit

Raumbezogene DP
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Komm.
E/A-F.

Sensorfunktionen

1 4

G Jalousiestellung Witterungss.
H Außentemperatur
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